
การดแูลรกัษาเครื่องส ารองไฟ หรือ UPS 

 
วธิ ีดูแลรกัษาเครื่องส ารองไฟ เบื้องต้น เพื่อใหใ้ชไ้ดน้าน และคุม้ค่าที่สุดครบั โดยเครื่องส ารอง

ไฟ เป็นอุปกรณ์ที่ท างานเหมือนตัวจ่ายไฟที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีความซับซ้อนมาก หากมี
ปญัหา จะไม่สามารถแก้ไขไดด้ว้ยตวัเองครบั ยิง่หากแบตเสื่อม แทบจะซื้อเครื่องใหม่เลยดกีว่า เพราะ
ราคา แบตเตอรี ่กเ็กอืบ ๆ ซื้อเครื่องใหม่ครบั ดงันัน้เราควรดูแลรกัษาเครื่องส ารองไฟใหใ้ชไ้ดน้าน และ
คุม้คา่ทีสุ่ดดกีวา่ครบั โดยแยกเป็นขอ้ ๆ ตามน้ีครบั 

1. ดแูลเรื่องความสะอาด โดยใชผ้า้แหง้ท าความสะอาดทีต่วัเครื่อง 
2. ดแูลเรื่องการระบายอากาศ อุณหภมูทิีเ่หมาะสม และปราศจากฝุน่ละออง 
3. อยา่น า UPS ไปใชง้านผดิประเภท ไมค่วรน าอุปกรณ์ท าความรอ้น หรอืทีก่นิไฟมากๆ มา

ใชง้านกบั UPS 

4. ใชง้าน UPS และปฏบิตัติามค าแนะน าต่างๆ ทีร่ะบุไวน้ี้  ในกรณีที ่UPS มปีญัหา
ขดัขอ้ง ใหแ้จง้เจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรู ้ความช านาญทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. ควรท าการทดสอบสภาพแบตเตอรีอ่ยา่งสม ่าเสมอ เพือ่ใหแ้น่ใจในสภาพของ
แบตเตอรี ่(ทดสอบ 2 - 3 สปัดาห ์ต่อ 1 ครัง้ หรอื นานกวา่นัน้กไ็ดค้รบั) 

5.1 ก่อนทดสอบควรปิดโปรแกรม และเซฟงานต่าง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ยก่อน เพือ่ป้องกนัการ
เสยีหายหากเครื่องส ารองไฟมปีญัหา 

5.2 ปิดสวสิซไ์ฟ INPUT ของเครื่องส ารองไฟ (ไมใ่ชส่ายทีเ่ครื่องคอมพวิเตอรไ์ปเสยีบกบั
เครื่องส ารองไฟนะ ดงึผดิเดีย๋วคอมดบั) 

5.3 ดวูา่เครื่องคอมยงัเปิดปกตอิยูห่รอืไม่ ถา้หากเครื่องคอมดบัตามไปดว้ย แสดงวา่เครื่อง
ส ารองไฟมปีญัหาครบั ตดิต่อผมไดเ้ลยครบั  

5.4 รอสกัพกั 3-4 นาทแีลว้กเ็ปิดสวสิซป์ลัก๊พว่งใหม ่แลว้ใชง้านตามปกต ิ

6. หลงัเลกิใชง้าน ควรปิดเครื่องส ารองไฟทุกครัง้ เพราะหากเกดิไฟฟ้าดบั ในขณะทีไ่มไ่ดใ้ช้
งาน เชน่ กลางคนื หรอื เสาร ์- อาทติย ์จะท าใหใ้ชง้านแบตเตอรี ่เครื่องส ารองไฟ และหาก
ใชไ้ฟจนหมด จะท าใหอ้ายกุารใชง้านของเครื่องส ารองไฟสัน้ลงได ้

7. การคายประจุ UPS เพือ่ใหแ้บตเตอรีเ่ครื่องส ารองไฟลดอาการเสื่อม  โดยเปิดสวทิซ ์เครื่อง 
UPS ทิง้ไว ้โดยไมเ่สยีบปลัก๊ไฟ  หลงัจากนัน้ใหเ้สยีบปลัก๊ไฟ ใชง้านตามปกต ิ ควรท าตาม
ขอ้ 7 อยา่งน้อย 2 เดอืนต่อครัง้ 

 
ขอฝากไวใ้หช้ว่ยกนัดแูลดว้ยครบั  

ศกัดิด์า   ศริ ิ
หวัหน้าฝา่ยอ านวยการ 


